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1. Ansprechpartner der Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co KG  

 

Anschrift: Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG 
  Reichsstraße 9 
  72250 Freudenstadt 
   
   
 
Geschäftsführer: Peter Günther 
   
 
Leiter Technik: Ruben Frey 
 
  E-Mail: ruben.frey@sw-freudenstadt.de 
 
  Tel. +49 7441 921-201 
   
 
   
Fachbereichsleiter Strom: Konstantin Wuckert 
 
  E-Mail: konstantin.wuckert@sw-freudenstadt.de 
 
  Tel. +49 7441 921-231 
   
 
Anschlusswesen: E-Mail: anschlusswesen@sw-freudenstadt.de    
 
  Tel. +49 7441 921-210 
   
 
Messstellenbetrieb: E-Mail: messwesen@sw-freudenstadt.de 
 
 Tel. +49 7441 921-276 
   

mailto:ruben.frey@sw-freudenstadt.de
mailto:konstantin.wuckert@sw-freudenstadt.de
mailto:anschlusswesen@sw-freudenstadt.de
mailto:messwesen@sw-freudenstadt.de
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2. Normative Verweise 
 

Grundlage für die Ergänzungen der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der SWF bilden das Bun-

desmusterwortlaut, die Technischen Anschlussbedingungen TAB 2023 Version 2.0, die VDE|FNN Techni-

sche Anschlussregel TAR Niederspannung und die Technische Anschlussregel für Erzeugungsanlagen am 

Niederspannungsnetz in den aktuellen Fassungen. 

 

3. Begriffe 
 

TAB- Technische Anschlussbedingungen 

HÜP- Hausübergabe Punkt 

4. Allgemeine Grundsätze 
 

4.1 Anmeldung von Kundenanlagen und Geräten 

Die Anmeldung von Kundenanlagen und Geräten erfolgt über das Kundenportal der Stadtwerke Freuden-

stadt https://www.stadtwerke-freudenstadt.de/installateurportal.  

 

4.2 Plombenverschlüsse 

Installateure, die eine vertragliche Regelung zur Plombierung mit der SWF abgeschlossen haben, plom-

bieren alle Anlagenteile selbst. Eine Plombier-Meldung an die SWF ist hierbei nicht erforderlich. 

Installateure, die zur Plombierung nicht berechtigt sind, melden mittels Inbetriebsetzungsanzeige ent-

fernte oder fehlende Plomben an die Abteilung Messwesen der SWF. Folgende Angaben müssen enthalten 

sein: 

• Kundenanschrift 

• Ansprechpartner mit Telefonnummer und / oder E-Mail-Adresse 

• Anlagenstandort / Anlagenteil 

• Grund / Ursache für die Entfernung der Plombe 

  

https://www.stadtwerke-freudenstadt.de/installateurportal


 
 
 
 

 
Autor: Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG         
Erstellt: 13.17.2026                                                                                                              3 / 7                   
Klassifizierung: Öffentlich 

 

5. Netzanschluss 
 

5.1 Art der Versorgung 

Im Netzgebiet der Stadtwerke Freudenstadt gibt es grundsätzlich an der Übergabestelle (in der Regel der 

Hausanschlusskasten) die Netzform TN-C. 

 

5.2 Standartnetzanschlüsse und davon abweichende Bauformen 

Die Absicherung für den Standartnetzanschluss beträgt 50 A. 

Je nach den gegebenen Netzverhältnissen müssen auch niedrigere Absicherungen eingesetzt werden. 

Wird beim Auswechseln der Sicherungen die Bemessungsstromstärke an der Hausanschlusssicherung ver-

ändert, muss dies zuvor von der SWF genehmigt werden. Hierzu ist ein Inbetriebsetzungsantrag mit den 

geänderten Anschlussdaten rechtzeitig bei der SWF einzureichen. 

 

5.3 Netzanschlusseinrichtungen außerhalb von Gebäuden 

Im Netzgebiet der Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co KG werden nur Hausanschlusssäulen und An-

schlussschränke im Freien eingesetzt. 

 

 

6. Hauptstromversorgungssystem 
 

Keine Ergänzungen 
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7. Mess- und Steuereinrichtungen, Zählerplätze 
 

7.1 Allgemeine Anforderungen 

Bei Neuanlagen mit Direktmessungen sind Messeinrichtungen mit Stecktechnik (eHZ) bevorzugt. 

 

7.2 Zählerplätze mit direkter Messung 

Für Lastgangmessungen (> 100.000 kWh /a) ist ein Zählerplatz in Dreipunkt-Ausführung für die Messung, 

sowie ein Steuergerätefeld in Dreipunkt-Ausführung nach VDE-AR-N 4100 vorzuhalten. Die Absicherung 

des Funkrundsteuergerätes erfolgt über eine Steuergerätesicherung gemäß VDE-AR-N 4100. Für die Zu-

leitung zur Steuergerätesicherung sind kurzschlusssichere Leitungen zu verwenden, die Steuergerätesi-

cherung ist plombierbar auszuführen. Als Steuergerätesicherung sind Betriebsmittel mit einem Bemes-

sungsstrom von maximal 16 A und einer Kurzschlussfestigkeit von 25 kA zu verwenden. Eine 7-adrige 

Steuerleitung ist von diesem Dreipunkt-Zählerplatz zu dem Zählerplatz mit dem Verbrauch > 100.000 kWh 

vorzubereiten. 

 

7.3 Zählerplätze für Wandler Messungen (halbindirekte Messung) 

Bei einer gleichzeitig benötigten Leistung von mehr als 40 KW (nicht installierte Leistung) in der Kunden-

anlage ist ein Zählerplatz für Wandler-Messungen zu installieren. 

Im Netzgebiet der Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG werden eHZ-Wandler-Anlagen bis 100A Dau-

erstrom (einsetzbar ab 32A) zugelassen. 

Eine Anfrage zur Montage einer Wandlermessung hat im Netzgebiet der Stadtwerke Freudenstadt GmbH 

& Co. KG durch den Errichter der elektrischen Anlage zu erfolgen. Die Genehmigung erfolgt durch die 

Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. 

Für die Wandlermessung ist die VDE-AR-N 4100 einzuhalten. Weitere Informationen erhalten Sie von 

unserem Messwesen. 
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7.4 Einzelanlage 

Anordnungsbeispiel: Einstöckiger Zählerschrank 

 

Leistungsteil:    Wandler + Trennvorrichtungen 
Mittleres Zählerfeld:   Wandlerzähler 
Rechtes Zählerfeld:   Steuergerät (SG), Funkrundsteuerempfänger (FRE) oder Kommunikation 
Netzseitiger Anschlussraum:  Strom- und Steuerklemmen, Spannungspfadsicherungen, Raum für APZ 
  

Zähler Kommunikationsplatz

Raum für APZ
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8. Stromkreisverteiler 
 

Keine Ergänzung 

 

9. Steuerung und Datenübertragung 
 

9.2 Steuerbare Verbrauchseinrichtungen 

Die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG sind nach dem Hinweis zur netzorientierten 

Steuerung von elektrischen Anlagen der Stadtwerke Freudenstadt umzusetzen.  

 

10. Elektrische Verbrauchsgeräte und Anlagen 
 

10.2.4 Tonfrequenz-Rundsteueranlage 

Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Freudenstadt werden Rundsteuergeräte zur Umsetzung von Schalt- 

und Steuerungsaufgaben eingesetzt. 
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11. Auswahl von Schutzmaßnahmen 
 

Keine Ergänzung 

 

12. Zusätzliche Anforderungen an Anschlussschränke im Freien 
 

Keine Ergänzung 

 

13. Vorübergehend angeschlossene Anlagen 
 

Keine Ergänzung 

 

14. Erzeugungsanlagen und Speicher 
 

Die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG sind nach den Technischen Mindestanfor-

derungen zur netzorientierten Steuerung von elektrischen Anlagen der Stadtwerke Freudenstadt umzuset-

zen  

 


